
Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

, Испытательная лаборатория
Уникальный номер записи об аккредитациив реестре аккредитованных лиц ВА.ВО.21ИМТ2 от 23.04.2015г.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург, 29
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12

е-тай: 1а@Лаь. зу лотзК.ги, оп(@ЛаБ.У дотзК.га, ИНН 7017086746
Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембу [6

Люксембург, 29, строение1; 634009, Россия, Томск
Л.А. Бабушкина

основание Приказ
№ 34 от 15.08.2016г.

делом мониторинга,
испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТ
от 28 июня2021 г.

1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие "Норма плюс"

Адрес заказчика: 634515, Томская область, Томский район,с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14
Объект испытаний: Вода питьевая
НДна объект испытаний: СанПиН1.2.3685-21
Масса (объем) пробы:0,5 л; 1,0 л

Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб: с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 39а,
водоразборная сеть после скважины № 6А/83

Дата и время отбора пробы: 24.06.2021г. 09.00ч.
Дата и время доставки пробы:.24.06.2021г. 11.00ч.

Дата проведения испытаний: 24.06.21 - 28.06.21
2. Приборыи оборудование, используемые при испытаниях:

Свидетельство о
Наименование средств Метрологические характеристики поверке (аттестации),

измерения, испытательного ЕАН Погрешность, цена деления, а роарЕи
оборудования р класс точности (аттестации)

Фотометр фотоэлектрический № 25096/203, поверен
0,004-2) Б +0,003 Б

КФК-3-01-"ЗОМЗ"
( ) - до 05.03.2022

3. Результаты испытаний:
Характе-

Единицы Нормы,
Наименование Результаты ристика НД на методы

- измере-|допускаемые ь ый

показателей ы испытаний погреш- испытаний
НИЙ значения НОСТИ

1 2 З 4 5 6

Общее микробное число 3|В1 см? не более [В 1 см’ неко МУК 4.2.1018-01
(ОМУ) (37=1,0) град.С

_— 50 обнаружено

Обоб ф кВ бое В 100
см*

ьБане г ‚ — МУК 4.2.1018-01
териактерии 100 ег отсутствие обнаружено

число З 3Пе о9 Де МУК 4.2.1018-01
колиформные бактерии отсутствие обнаружено

в 100 мл

Мутность по (формазину) ЕМФ Не более2,6 Менее1,0 ГОСТР 57164-2016

Цветность град. Не более 20 6,6 2,0 ГОСТ 31868-2012

Железо (Ее, суммарно) мг/дм” |Не более0,3 Менее 0,1 ГОСТ 4011-72

Марганец (Мп, суммарно) мг/дм° |Не более 0,1 0,054 0,008 ГОСТ 4974-2014
Примечание: Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники*):

В.А. Киселева

М] Н.Г. Валиева {

;

* Согласно приказа №78 от 09.12.20 тг
Ответственный за оформление протокола

С] Е.П.Голубева

Т.С. Казанцева
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Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

, Испытательная лаборатория
Уникальный номер записи об аккредитациив реестре аккредитованных лиц КА.ВО.21ПМ12 от 23.04.2015г.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург, 29
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12,

е-та!: [аБ(@]ЛаБ.2зуотК.га, от(@ЛаЬ.25уУлотзК.ги, ИНН 7017086746
Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томскаяобл.г.о ул. Розыни 2% 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы

от 28 июня
1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие "Норма плюс"
Адрес заказчика: 634515, Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14

Объект испытаний: Вода питьевая
НД наобъект испытаний: СанПиН1.2.3685-21
Масса (объем) пробы:0,5 л; 1,0 л
Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб: д.Поросино, ул. Мира (Школьная, 14),
водоразборная сеть после скважины №10/92
Датаи время отбора пробы: 24.06.2021г. 09.35ч.
Дата и время доставки пробы:.24.06.2021г. 11.00ч.
Дата проведения испытаний: 24.06.21 - 28.06.21

Л.А. Бабушкина
основание Приказ

я отделом мон® ВИНЕ, 15-08.2016г.
итель испытательной лаборатории

2. Приборыи оборудование, используемые при испытаниях:

Н.А. Кудрявцева

Свидетельство о
Наименование средств Метрологические характеристики

измерения, испытательного п елеваз
> огрешность, цена деления, дата поверки

оборудования ЕЕ класс точности (аттестации)

Фотометр фотоэлектрический № 25096/203, поверен
0,004-2) Б +0,003 Б

КФК-3-01-"ЗОМЗ"
( ) —

до 05.03.2022

3. Результаты испытаний:
Характе-

Единицы Нормы,
Наименование Результаты ристика НД на методы

5 измере-|допускаемые ы -показателей - испытаний погреш- испытаний
ний значения

НОСТИ
1 2 Э 4 5 6

Общее микробное число з|В1 см? не более [В 1 см’ неКОЕ/ МУК 4.2.1018-01
(ОМУ) (37-1,0) град.С ны 50 обнаружено

Обоб а В0 В 100
см

—.р — Е МУК 4.2.1018-01
ЛЕактерии 160 сы? отсутствие обнаружено

т О [В 100
ем?

В 100
смаи бВКтЕРИЙ

см см’ не МУК 4.2.1018-01
колиформные бактерии в100мл |бТСУТСТВие обнаружено

Мутность по (формазину) ЕМФ Не более2,6 Менее1,0 ГОСТР 57164-2016
Цветность град. Не более 20 97 23 ГОСТ 31868-20122

Железо (Ее, суммарно) мг/дм” |Не более0,3 0,11 0,01 ГОСТ 4011-72
Марганец (Мп, суммарно) мг/дм” |Не более0,1 0,070 0,011 ГОСТ 4974-2014

Примечание: Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченныесотрудники*):

В.А. Киселева
7 ”

М] Н.Г. Валиева аби 7Е] Л.В. Самхарадзе

* Согласно приказа № 78 от 09.12.20 19 г.

= Е.П. ГолубевааОтветственный за оформление протокола Т.С. Казанцева
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Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург,

ПРОТОКОЛ ИСПЫ

Объект испытаний:

- Испытательная лаборатория
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КА.КО.21ПМ12 от 23.04.2015г.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург, 29
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12

е-тай: 1аБ@]Лаб.зу отзК.ги, от(@Лаб.зу {отзК.га, ИНН 7017086746
Адреса мест осуществления деятельности:

х
>2.

$4, \2%5

634009, Россия, Томская обл., г. Томск,ул. Розы
—:

Розы Люксембург, 29, строение11
Л.А. Бабушкина
основание Приказ

бе делом монии НЯЯ 15-08.2016г.

от 28 июня2021г.
1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие "Норма плюс"

Адрес заказчика: 634515, Томская область, Томский район,с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14

Вода питьевая
НД на объект испытаний: СанПиН1.2.3685-21
Масса (объем) пробы:0,5 л; 1,0 л
Отбор проб: заказч ИКОМ

Место отбора проб: д.Поросино, ул. Новая,ба (ул. Солнечная),
водоразборная сеть после скважины №Т-0417
Дата и время отбора пробы: 24.06.2021г. 09.30ч.
Дата и время доставки пробы: 24.06.2021г. 11.00ч.

Дата проведения испытаний: 24.06.21 - 28.06.21
2. Приборыи оборудование, используемые при испытаниях:

спытательной лаборатории
Н.А. Кудрявцева

Свидетельство о
Наименование средств Метрологические характеристики

измерения, испытательного Еее.
> Погрешность, цена деления, дата поверки

оборудования ННРЕ класс точности (аттестации)

Фотометр фотоэлектрический № 25096/203, поверен
0,004-2) Б 0,003 Б

КФК-3-01-"ЗОМЗ"
(0, ) - до 05.03.2022

3. Результаты испытаний:
Характе-

Единицы Нормы,
Наименование Результаты ристика НД на методы

ы измере-|допускаемые :показателей ь испытаний погреш- испытаний
ний значения

НОСТИ
1 2 Э 4 5 6

З 3

Общее микробное число КОЕ/м? В1см не более|В 1 см’ не МУК42.1018-01
(ОМЧ) (37=1,0) град.С 50 обнаружено

Обоб __ : 100
см

общенные колиформные [ий |В 100 см Е МУК 4.2.1018-01
бактерии 100 см? отсутствие обнаружено

т пе В 100
см?а бактерий

см

.
см’ не МУК 4.2.1018-01

колиформные бактерии в100мл |бТСУТСТВие обнаружено

Мутность по (формазину) ЕМФ Не более2,6 Менее1,0 ГОСТР 57164-2016
Цветность град. Не более 20 7.0 2 ГОСТ 31868-20122

Железо (Ее, суммарно) мг/дм” |Не более 0,3 Менее 0,1 ГОСТ 4011-72
Марганец (Мп, суммарно) мг/дм° |Не более0,1 Менее 0,01 ГОСТ 4974-2014

Примечание: Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники*):

В.А. Киселева

М] Н.Г. Валиева

* Согласно приказа №78 от 09.12.20 19 г.

С] Е.П. Голубева

Ответственный за оформление протокола Т.С. Казанцева

Протокол № 04524, Страница1 из 1



Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

Люксембург,29, строение 1; 634009, Россия, Томская 962

, Испытательная лаборатория
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ВА.ВЧ.21ПМ12 от 23.04.2015г.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург, 29
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12,

е-тай: 1а6@ЛаБ. зу 4отК.ги, от(@Лаь.э5уопазК.га, ИНН 7017086746
Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск,ул. Розы Люксембург,29; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы

ПРОТОКОЛ ИСПВ
от 28 июня

1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие "Норма плюс"
Адрес заказчика: 634515, Томская область, Томский район,с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14
Объект испытаний : Вода питьевая
НД на объект испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
Масса (объем) пробы: 0,5 л; 1,0 л
Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб:д. Петрово, ул. Гагарина, 41, водоразборная сеть после скважины2/99 А

Дата и время отбора пробы: 24.06.2021г. 09.45ч.

$ гтная & `ас ео№ ©Ва. 9,
а

Датаи время доставки пробы: 24.06.2021г. 11.00ч.
Дата проведения испытаний: 24.06.21 - 28.06.21
2. Приборыи оборудование, используемые при испытаниях:

> ул. Розы Люксембург, 29, строение11
Л.А. Бабушкина

основание Приказ
№34 от 15.08.2016г.

Свидетельство о
Наименование средств Метрологические характеристики поверке (аттестации),

измерения, испытательного ев. Погрешность, цена деления, а НОверки
оборудования Р класс точности (аттестации)

Фотометр фотоэлектрический № 25096/203, поверен
004-2) Б +0,003 Б

КФК-3-01-"ЗОМЗ"
(С, о - до 05.03.2022

3. Результаты испытаний:
Характе-

Единицы Нормы,
Наименование ] Результаты ристика НД на методы

: измере-|допускаемые > -
показателей г испытаний погреш- испытаний

ний значения ности
т 2 3 4 5 6

3 3

Общее микробное число КОЕ/см? В 1 см’ не более|В 1 см’ не МУК 4.2.1018-01
(ОМУ) (37-1,0) град.С 50 обнаружено

Обоб [В 100
ем

В 100
см

:
общенные колиформные |5ий ее

-
еы МУК4.2.1018-01

тБактерии 100 2 отсутствие обнаружено

т С, В Ю0е В 100
см?нЕ бактерий — о МУК4.2.1018-01

колиформные бактерии отсутствие обнаружено
в 100 мл

Мутность по (формазину) ЕМФ Не более2,6 Менее1,0 ГОСТР 57164-2016
Цветность град. Не более 20 то 2,4 ГОСТ 31868-2012,

Железо (Ее, суммарно) мг/дм° |Не более 0,3 0,12 0,01 ГОСТ 4011-72
Марганец (Мп, суммарно) мг/дм° |Не более 0,1 0,033 0,008 ГОСТ4974-2014

Примечание: Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченны.

В.А. Киселева

м] Н.Г. Валиева

* Согласно приказа №78 от 09.12.20

рудники*):

и
ява- Л.В. Самхарадзе

19 г.

Ответственный за оформление протокола

Е.П. Голубева

Т.С. Казанцева

Протокол № 04520, Страница1 из 1



Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

- Испытательная лабораторияУникальный номер записи об аккредитациив реестре аккредитованных лиц ВА.ВО.21ПМ12 от 23.04.2015г.634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург, 29
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12

е-тай: 1а6@ЛаБ.эзуотзК.га, от(@Лаь.оу лютзК.ги, ИНН 7017086746
Адреса мест осуществления деятельности:634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург ть 009

Люксембург, 29, строение1; 634009, Россия, Томская об ЗРомок,
ор. 4

ул.ев
в _ 4 \ Л.А. Бабушкина

основание Приказ№ 34 от 15.08.20 16г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТ
от 28 июня2021г.1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие "Норма плюс"
Адрес заказчика: 634515, Томская область, Томский район,с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14Объект испытаний: Вода питьевая
НД на объект испытаний: СанПиН1.2.3685-21
Масса (объем) пробы:0,5 л; 1,0 л
Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб: д. Кудринский участок, ул. Бодажкова, ба,
водоразборная сеть после скважины №51-04
Дата и время отбора пробы: 24.06.2021г. 08.30ч.
Дата и время доставки пробы: 24.06.2021г. 11.00ч.
Дата проведения испытаний: 24.06.21 - 28.06.21
2. Приборыи оборудование, используемые при испытаниях:

Свидетельство оНаименование средств Метрологические характеристики
измерения, испытательного Иаи),›

:: Погрешность, цена деления, дата поверкиоборудования Диапазон измерений
класс точности (аттестации)

Фотометр фотоэлектрический № 25096/203, поверен4-2) Б +=0,003 БКФК-3-01-"ЗОМЗ" ей —:

до 05.03.2022
3. Результаты испытаний:

Характе-Единицы Нормы,Наименование Результаты ристика НД на методы> измере-|допускаемые -показателей 2 испытаний погреш- испытанийНИЙ значения
ности1 2 3 4 5 6

Общее микробное число з |ВТ смне более [В 1 см? неКОЕЛ МУК 4.2.1018-01(ОМЧ) (371,0) град.С те 50 обнаружено

Обоб В В 100
см?

:Еофор бактерий 0 см
ь
00см не

МУК 4.2.1018-01актеририи
100 смз |бТСУтствие обнаружено

число 3 3Термотолерантные
бактерий

В 100 см В 100 см не
МУК 4.2.1018-01колиформные бактерии отсутствие обнаруженов 100 мл

Мутность по (формазину) ЕМФ Не более 2,6 Менее1,0 ГОСТР 57164-2016
ветность град. Не более 20 8,9 2 ГОСТ 31868-2012

Железо (Ее, суммарно) мг/дм° |Не более 0,3 Менее0,1 ГОСТ 4011-72
Марганец (Мп, суммарно) мг/дм° |Не более0,1 0,054 0,008 ГОСТ 4974-2014

Примечание: Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.
Заведующие отделов (уполномоченны

В.А. Киселева

М] Н.Г. Валиева 022,9 Г
2 2

* Согласно приказа №78 от 09.12.2019 г. 4Ответственный за оформление протокола Т.С. Казанцева

трудники*):
я.

=] Л.В. Самхарадзе

С Е.П. Голубева
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Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
, Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КА.ВО.211М12 от 23.04.2015г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург,29
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12

е-та!: аб@ЛаБ. озу лотзК.ги, от (@ЛаЬ. озу лотзК.ги, ИНН 7017086746
Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск,ул. Розы Люксембуйт $5340 09, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы
Люксембург,29, строение1; 634009, Россия, Том бя пад

‚

ут. Розы Люксембург, 29, строение 11

= Я -А. Бабушкина
основание Приказ№ 34 от 15.08.2016:

ля отделом мониторинга,
Пель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЕ
от 28 июня2021г.

1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие "Норма плюс"
Адрес заказчика: 634515, Томская область, Томскийрайон,с. Зоркальцево,ул. Совхозная, 14

Объект испытаний: Вода питьевая
НД на объект испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
Масса (объем) пробы: 0,5 л; 1,0 л
Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб: 86 Квартал, ул. Рабочая, 16, водоразборная сеть после скважины № Т-0526
Дата и время отбора пробы: 24.06.2021г. 09.50ч.
Дата и время доставки пробы: 24.06.2021г. 11.00ч.
Дата проведения испытаний : 24.06.21 - 28.06.21
2. Приборыи оборудование, используемые при испытаниях:

Свидетельство о
Наименование средств Метрологические характеристики поверке (аттестации),

измерения, испытательного и Погрешность, цена деления, дати повеНых
оборудования р класс точности (аттестации)

Фотометр фотоэлектрический № 25096/203, поверен
0,004-2) Б 0,003 Б

КФК-3-01-"ЗОМЗ" до 05.03.2022

3. Результаты испытаний:
Характе-

Единицы Нормы,
Наименование Результаты ристика НД на методы

ь измере-|допускаемые ь ..
показателей - испытаний погреш- испытаний

НИЙ значения ности
2 З 4 5 6

3 3

Общее микробное число КОЕ/см? В 1 см’ не более|В | см не МУК4.2.1018-01
(ОМУ) (37-1,0) град.С 50 обнаружено

Обоб _ . В 100
см?

:
общенные колиформные |.ии |В 100 см

: ив МУК4.2.1018-01
актерии 160 сы? отсутствие обнаружено

В В0 В 100
см?

ермотолерантные бактерий
см см’ не МУК 4.2.1018-01

колиформные бактерии
в 100 мл [бТСУТСтвие обнаружено

Мутность по (формазину) ЕМФ Не более2,6 Менее1,0 ГОСТР 57164-2016

Цветность град. Не более 20 7,6 23 ГОСТ31868-20122
Железо (Ее, суммарно) мг/дм° |Не более0,3 Менее 0,1 ГОСТ 4011-72

Марганец (Мп, суммарно) мг/дм° |Не более 0,1 0,020 0,005 ГОСТ 4974-2014
Примечание: Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотру, ие
В.А. Киселева ОЙ Е Е.П. Голубева

г] ’М] Н.Г. Валиева ФР Е] Л.В. Самхарадзе

* Согласно приказа №78 от 09.12.2019 г. фе
Ответственный за оформление протокола Т.С. Казанцева
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Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

, Испытательная лаборатория
Уникальный номер записи об аккредитациив реестре аккредитованных лиц КА.КУ.211М12 от 23.04.2015т.

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург,29
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12

е-тай: а @ЛаБ. озу4ютазК.ги, от (@1аб.э5УдотзК.ги, ИНН 7017086746

Л.А. Бабушкина
основание Приказ

№ 34 от 15.08,
тделомЕ 2016г.

атежь испытательной лаборатории
Н.А. Кудрявцева727№ 04527 КПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

от 28 июня 2021 г.
1. Техническое заданиена испытание:
Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие "Норма плюс"
Адрес заказчика: 634515, Томская область, Томскийрайон,с. Зоркальцево,ул. Совхозная, 14
Объект испытаний: Вода питьевая
НД на объект испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
Масса (объем) пробы:0,5 л; 1,0 л
Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб: с. Зоркальцево,ул. Южная, 13, водоразборная сеть после скважины № 30/83

Дата и время отбора пробы: 24.06.2021г. 09.15ч.
Дата и время доставки пробы: 24.06.2021г. 11.00ч.
Дата проведения испытаний: 24.06.21 - 28.06.21
2. Приборыи оборудование, используемые при испытаниях:

Свидетельство о
Наименование средств Метрологические характеристики

измерения, испытательного п аоборудования Диапазон измерений огрешность, цена деления, дата поверки
класс точности (аттестации)

Фотометр фотоэлектрический № 25096/203, поверен
04-2) Б +0,003 Б

КФК-3-01-"ЗОМЗ" ре т до 05.03.2022

3. Результаты испытаний:
Характе-

Единицы Нормы,
Наименование Результаты ристика НД на методы

ь измере-|допускаемые ь -
показателей - испытаний погреш- испытаний

ний значения
НОСТИ

1 2 3 4 5 6

Общее микробное число 3 |В1 см’не более]В1 см° нек МУК4.2.1018-01
(ОМЧ) (37-1,0) град.С __ 50 обнаружено

Обоб Вее В 100
см

5
общенные колиформные |6терий —-

-
НЫ МУК4.2.1018-01

ктерииактери 166 ом отсутствие обнаружено

число з 3
Термотолерантные бактерий

В 100 см В 100 см не МУК4.2.1018-01
колиформные бактерии отсутствие обнаружено

в 100 мл

Мутность по (формазину) ЕМФ Не более 2,6 Менее1,0 ГОСТР 57164-2016
Цветность град. Не более 20 9,9 3,0 ГОСТ31868-2012
Железо (Ее, суммарно) мг/дм° |Не более 0,3 0,11 0,01 ГОСТ 4011-72

Марганец (Мп, суммарно) мг/дм° |Не более 0,1 0,017 0,004 ГОСТ 4974-2014
Примечание: Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные удники*):

д
В.А. Киселева 7 Г] Е.П. Голубева

77 РА
М] Н.Г. Валиева О, ы] Л.В. Самхарадзе

* Согласно приказа №78 от 09.12.2019 г.
Ответственный за оформление протокола Т.С. Казанцева
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